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PLANTA DE DUCTOS Y PASADAS EN ESTRUCTURA N.+2.60m. (S.I.C.)
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PASADAS DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

POR MURO

PVC 40MM

COTA INFERIOR PASADA N.+2.41

PASADA DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

POR MURO

PVC 40MM

COTA INFERIOR PASADA N.+2.10

PASADA DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

PVC 40MM

BAJA POR MURO

SALIDA COTA N.+0.07 (LLEGA A ZÓCALO)

PASADAS DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

POR MURO

PVC 40MM

COTA INFERIOR PASADA N.+2.41

C1 C2 C4C3

E2

C9.1

C9.2

C9.3

C9.4

C9.5

C9.6

PASADA DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

PVC 40MM

COTA INFERIOR PASADA N.+2.10

PASADA DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

PVC 40MM

BAJA POR MURO

SALIDA COTA N.+0.07 (LLEGA A ZÓCALO)
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2 PASADAS DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

POR LOSA

PVC 40MM

COTAS INFERIORES:

N.+2.53 Y N.+2.482 PASADAS DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

POR LOSA

PVC 40MM

COTAS INFERIORES:

N.+2.53 Y N.+2.48

2 PASADAS DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

PVC 40MM

COTAS INFERIORES:

N.+2.53 Y N.+2.482 PASADAS DUCTOS AIRE ACONDICIONADO

PVC 40MM

COTAS INFERIORES:

N.+2.53 Y N.+2.48

C10 C11 C13C12

C14 C17C15 C16

PASADAS DUCTOS PANEL DE CALOR

POR LOSA

PVC 40MM

COTA INFERIOR N.+2.50

C20 C21

PASADAS DUCTOS PANEL DE CALOR

POR LOSA

PVC 40MM

COTA INFERIOR N.+2.50

C18 C19

PASADAS DUCTOS PANEL DE CALOR

POR LOSA

PVC 40MM

COTA INFERIOR N.+2.50

C22 C23

PASADAS DUCTOS PANEL DE CALOR

PVC 40MM

COTA INFERIOR N.+2.50

C24

C25

BAJA POR LOSA

A TERMO EN

PRIMER PISO

BAJA POR LOSA

A TERMO EN

PRIMER PISO

BAJA POR LOSA

A TERMO EN

PRIMER PISO

C5 C6 C8C7

SE MDIFICA

POSICIÓN DE

PASADAS EN

LOSA

1

PASADA DE 10 X 10 CM

PARA CAÑERÍA DE ALIMENTACIÓN Y

RETORNO DE TERMO ELECTRICO

(AMBAS 20MM)

Y CAÑERÍA DE AGUA CALIENTE (25MM)

PASADA Ø75MM

PARA CAÑERÍA DE

DESAGÜE DE LA

LAVADORA (50MM)

C26

C27

2 3 5
6

7

8
9

10 11 12 13
15

16 17 18 19

E

F

G

H

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

D

C1

E

F

G

H

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

ESC. 1 : 100
PLANTA DE DUCTOS Y PASADAS EN ESTRUCTURA N.+5.15m. (S.I.C.)
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SE AREGAN

NUEVAS
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SE AREGAN

NUEVAS
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PLANTA DE DUCTOS Y PASADAS EN ESTRUCTURA N.+7.69m. (S.I.C.)
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PASADAS DUCTOS PANEL DE CALOR

PVC 40MM

COTA INFERIOR N.+7.59

C28

C29

PASADAS DUCTOS PANEL DE CALOR

PVC 40MM

COTA INFERIOR N.+7.59

C31

C30

PASADAS DUCTOS PANEL DE CALOR

PVC 40MM

COTA INFERIOR N.+7.59

C32

C33

PASADAS DUCTOS PANEL DE CALOR

PVC 40MM

COTA INFERIOR N.+7.59

C34

C35

BAJA POR LOSA

A TERMO EN

TERCER PISO

BAJA POR LOSA

A TERMO EN

TERCER PISO

BAJA POR LOSA

A TERMO EN

TERCER PISO

BAJA POR LOSA

A TERMO EN

TERCER PISO

E13

EDIFICIO CASA ALFEREZ REAL

REVISIONES APROBACION DEL PROYECTO
INDICADAS EN PLANO

A1

31 DE MAYO 2021

ALFÉREZ REAL 1161, PROVIDENCIA--

190053

1
DUCTOS Y PASADAS

36

VER TABLA DE PASADAS EN LAM_35

SE MODIFICA POSICIÓN DE PASADAS EN LOSA.
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