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CARRETE RED HUMEDA
25mm. c /llp. 25mm.
L= 30.00m. Manguera semirigda
debe resistir 80° con certificacion de
acuerdo a lo establecido en RIDAA
Articulo N° 53 Altura 1.40m.

LLEGA DE PRIMER PISO
EN PP-RCT. 40mm.

ALIMENTA CARRETES RED HUMEDA
EN SUBTERRANEO

PP-RCT.40mm avance por cielo

LLEGA DE PRIMER PISO
EN PP-RCT 25mm
ALIMENTA SALA BASURAS

BAJA DE CIELO
EN PP-RCT 25mm

PP-RCT 25mm

20
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Llp20mm

PP
-R

CT
 4

0m
m

 a
va

nc
e 

po
r c

ie
lo

1 DE

DOMICILIARIOPROYECTO DE INSTALACIÓN DE

UBICACION

PROYECTO 

N° Cliente: 2852328-9 

FIRMAS

Fecha

DEFINITIVO LAMINA

N° 4

AGUA POTABLE

COMUNA

CALLE 

N° MUNICIPAL

::

:

:

AVISO DE INICIO

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD  Nº       956

FECHA

FECHA:       28 - 01 - 2021

PROYECTISTA

PROVIDENCIA

ALFEREZ REAL

1161 ex 1169

PROPIETARIO

DESTINO : EDIFICIO HABITACIONAL

NNSS: 1-2 VB8RCY 

01 - 03 - 2021

DETALLE CAMBIO DE MATERIALIDAD

ABRAZADERA TIPO H-BRIONES COLGADA.
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N.P.T.

SIN ESC.

DETALLE RED HUMEDA 

ELEVACION

PLANTA

Gabinete de Proteccion

a utilizar en subterraneos,

1°piso y en zonas sin closet

para instalaciones

Metalico 75x75x30cm

7
5

75

0.75

Llave de Bola 1"

con union americana

SO-HE

Red Humeda

diametro segun planta

PP-RCT  PN16

Red Humeda

diametro segun planta

PP-RCT S 3.2 PN16

Red Humeda

con manguera

semirigida de 30m Ø=25mm

Piton y LL.Bola D=25mm

Carrete abatible

1. Taco de expansion ø 5/16"

3. Riel canal rc diclomatado

5. Perno con tuerca 1/4" zinc

4. Abrazadera rc diclomatado

2. Hilo corrido galvanizado ø 5/16"

2

1

2

3

4

5

2

MATERIALES A UTILIZAR:

Diametros

Nominales (mm)

Distancia entre

abrazaderas

Canalizacion

Horizontal

13a50 63a110 125a250

Canalizacion

Vertical

1.50m

DISPOSICION DE SUJECION SEGUN TABLA

2.00m

0.50m 1.00m 1.50m

1.00m 2.00 2.00m

6. Perforacion en hormigon:

  Broca sds 8mm

L
O

S

A

SUJECION CON RIEL Y ABRAZADERA RC 

SIN ESC.

Gabinete de Proteccion

a utilizar en subterraneos,

1°piso y en zonas sin closet

para instalaciones

Metalico 75x75x30cm

Red Humeda

con manguera

semirigida de 30m Ø=25mm

Piton y LL.Bola D=25mm

Carrete abatible

REMARCADOR DE AGUA POTABLE

RADIER, LOSA O TIERRA

TUBERIA DE AGUA FRIA PROYECTADA POR 

LLAVE DE PASO DE AGUA FRIA

LLAVE DE JARDIN  C/LLAVE DE PASO

CAMBIO DE MATERIALIDAD

RADIER, LOSA O TIERRA

O TIERRA

/ / / /

POR CIELO

LLAVE DE PASO DE AGUA CALIENTE

SIMBOLOGIA

MEDIDOR DE AGUA POTABLE

REDUCCION DE DIAMETRO

TUBERIA DE AGUA CALIENTE PROYECTADA POR 

TUBERIA EXISTENTE DE AGUA FRIA POR RADIER

ARRANQUE C/TAPON

TUBERIA DE AGUA CALIENTE PROYECTADA

CIELO

TUBERIA DE AGUA FRIA PROYECTADA POR 

POR CIELO

TUBERIA DE RED SECA PROYECTADA

RED HUMEDA:

RED SECA

TERMO ELECTRICO TE

1. 2.

1. CARRETE CON GABINETE DE PROTECCION

2. CARRETE SIN GABINETE DE PROTECCION

TERMO ELECTRICO
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